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5. 3. GEBRUIK VAN WATER 

• Alleen water van de BIWD (Brusselse Intercommunale voor 
Waterdistributie) mag worden gebruikt. 

• De werken voor de aan- en afvoer van het water worden door BRUSSELS 
EXPO verzorgd, op kosten van de exposant en op basis van het geldende 
tarief. De aanvragen moeten worden ingediend bij de Dienst Aansluitingen 
(connections@brussels-expo.be). 

• Het water van de brandlansen en brandkranen mag niet worden gebruikt. 

• De exposant met installaties die water in gesloten kring gebruikt (volledige 
of gedeeltelijke recuperatie van het water dat de installatie voedt door 
middel van een pomp of ander systeem), of installaties met stilstaand 
water MET de mogelijkheid dat het water wordt verneveld, moet 
thermometers plaatsen om het publiek en de controle-instantie te tonen 
dat het gebruikte water te koud is om een gezondheidsrisico te vormen. 

• Het gebruikte water mag nooit warmer dan 20°C zijn . Het water moet 
dagelijks ververst worden, of de exposant moet het chloreren met een 
waarde bij het begin van de dag van 3 tot 5 mg/l (ppm) vrij chloor, door de 
toevoeging van een oplossing van hypochloriet. Hij moet elk toestel 
driemaal per dag controleren. Het chloorgehalte mag nooit lager zijn dan 2 
mg vrij chloor pet liter water. 

• Voor de installatie bij het begin van de beurs in werking wordt gesteld, 
moet de exposant al haar onderdelen ontsmetten. 

• Het gebruik van sierfonteinen die water in de vorm van nevel verspreiden 
is verboden. 

• De exposant moet met regelmatige controles verifiëren dat de temperatuur 
van het water in elk toestel/elke installatie voor demonstraties in gesloten 
kring niet warmer is dan 20°C, dat het dagelijks wo rdt ververst of dat uit 
controles blijkt dat het chloorgehalte voldoet aan de voorgeschreven 
normen, namelijk minimum 2 mg vrij chloor per liter water. 

• Deze gegevens moeten voor elk demonstratietoestel genoteerd worden in 
een logboek, met vermelding van de dag en het tijdstip van de controle en 
het ogenblik waarop het water wordt ververst. 

• De organisator moet een ad hoc reglement bij zijn algemene reglement 
voegen. Hij moet tijdens de beurs en op kosten van de exposant het water 
door een onafhankelijk laboratorium laten controleren. Het laboratorium 
controleert ook of het logboek correct is bijgehouden. 

 


